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TENGIKISTA HITALOGN SKEMATISK
MERKJA SKAL ALLA TENGISTADI MED VARANLEGRI MERKINGU

HITASTIG VATNS INNA GOLFHITASLAUFU SKAL
EKKI IFIRSTIGA 42 °C

Allt lagnaefni rdr og fittings skal vera frd viSurkenndum framleidanda
og vottad af partilbeerum adila.

Oll vinna vid 18gn skal framkveemd skv. leibbemingum

og fyrirmelum framleidanda lagnaefnis.

HITALOGN [ GOLFI .

[ GOLFHITALOGNINA ERU NOTADAR 16/2 mm PEX
PLASTPIPUR MED SUREFNISSPERRU. AD LOKINNI
NIDURSETNINGU OG TENGINGU SKAL TRYSTIPROFA

DALA Dsela t.d. GRUNDFOS UPS-B 25-80

afkdst 0,5 Vs dP 6 mvs

HLIFDARKAPA ¢34 PE

KALDAVATNSINNTAK

@25x2, STOFNLOGN NEYSLUVATNS

R478M Stilliloki styrist af lofthitanema stadsettum [

vidkomandi rymi.

Ad fré handkledaofni
ef um pé er ad reeda

Gélfhitalogn

a0

AR B W TR PR
DR SR R
]

S B e M S e s B
T A TS, S PSR
1o ) ;
T e
o

Haegt er ad fa tilbanar stadladar tengigrindur hja Danfoss
Termix VX med varmaskipti fyrir hitalogn en ekki vatnslogn

Eda Termix VVX-OR med varmaskipti fyrir hitalogn og
vatnslogn
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FORTRYSTINGUR 0,5 BAR STARD 25L
FORTRYSTINGUR 0,5—1,0 BAR
HITASTYRDUR LOKI — T.D.

DANFOSS RAVK 25-65 °C

SLAUFULOKI — T.D. DANFOSS AVDA—15

HEILDARAFKOST HITAKERFIS ERU 11450 W
SNERTIHITASTIG GOLFS FER EKKI YFIR 30°C

[badarhas & 168 H Lauganhli®

Svarvadardal, Dalvikurbyggd. Nafn hiss Laugalaskur|

TENGIMYND
VATNSLOGN OG HITALOGN

Johannes Pétursson

GOLFHITAKERFID MED SKV. FYRIRMALUM FRAMLEIDANDA . . . : . Byggingstminifradingur

0G SKAL LOGNIN STANDAST PROFID ADUR EN LOGN Nota skal stjornbiinad fyrir heitan pott Termix frd Danfoss -teiknistofa- K¢ 010448-3959

ER HULIN Steypt plata Einangrun 100 mm fraudplast | S S67-s107

PIPURNAR LEGGJAST MED 10 cm , 15 em EDA 20 cm MILLLIBILI it 28 kg prers Dageeting:

FRA ENDANLEGU GOLFYFIRBORDI OG NIDUR A LAGNIR JP.  johp@simnet.is 15.02.14
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