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ALMENNAR SKÝRINGAR
1.  Pípur í lágspennulögn skulu vera innfelldar 16mm plastpípur.

     vegg í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós.

5.  Tenglar skulu vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi.
4.  Rofar skulu vera 110 cm frá fullfrágengnu gólfi.

6.  Mál eru frá fullfrágengnu gólfi eða óeinangruðum 

3.  Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10 A
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L2

Lampaskrá

12V LED í innréttingu (verktaki leggur til innréttingaljós)

UL1 230V LED-kubbur 10x10 á vegg (upp/niður) (verktaki leggur til lampann)

UL3 1x26W sparperuljós IP44 (verktaki leggur til lampann)

L3 Flúrlampi, 2x28W

L4 Spegilljós (verktaki leggur til lampann)
L5 LED loftlampi 

L1 LED kúpull, almenn lýsing (verktaki leggur til lampann)

L6 LED leslampi á vegg með innbyggðum ljósdeyfi 

L7 Borðstofulampi

L8 Loftljós almenn lýsing

L9 Næturljós (verktaki leggur til lampann)
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L5 L5
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L1
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UL3

L9

L4

L4
L2

L2

L2

L2

UL2 UL2

L7

+T1+TF1

UL2 230V LED-kubbur 10x10 á loft (verktaki leggur til lampann)

UL3
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Gangur
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Stofa

GarðhúsGarðhús
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Þvottavél.

Þurrkari.

Örbylgjuofn.

Ofn.

Helluborð.

Uppþvottavél.

3x2.5mm² Cu
-Q106
16A ø16mm

Herbergi

3/N ~ 400/230 V

ø20mm 3x6mm² Cu

3x1,5mm² Cu

3x1,5mm² Cu

3x2,5mm² Cu

3x2,5mm² Cu

3x2,5mm² Cu

3x2,5mm² Cu

Tenglar eldhúsi

4x63/0.03A

3x1,5mm² Cu

3x1,5mm² Cu

Eldhús og bað/þvottur

Hol og stofa

-Q102
16A

-Q101
25A

-Q103
16A

-Q104
16A

-Q105
16A

-Q108
13A

-Q107
13A

-Q109
10A

-Q110
10A

-Q115
10A

ø16mm

ø16mm

ø16mm

ø16mm

ø16mm

ø16mm

ø16mm

ø16mm

-Fi100

Heimtaug

Bjalla3x1,5mm² Cu
-Q111

10A ø16mm

3/N ~ 400/230 V
Tafla +T1

NPE

63
A 

sk
inn

a

kWh

-Q0
50A

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

PEN

Sökkulskaut1x10mm² Cuø16mm

Vatnsinntak1x10mm² Cuø16mm

Stafskaut1x35mm² Cuø25mm

Sturtubotn  1x6mm² Cuø16mm

3

230/6V

2

Allur töflubúnaður svo og

sjálfrofar og lekastraumsrofar

skulu gerðir fyrir a.m.k

10 kA skammhlaupsstraum.

Samkvæmt IEC/EN 60898

Þéttleiki töflu skal vera a.m.k. IP 21

Sjálfvör skulu vera af B-gerð nema annars sé getið.

Útiljós og tengill4x1,5mm² Cuø16mm10A

-K115.1

3x2,5mm² NYYø25mm Garðlýsing-K115.3

Sólúr

-Q112
10A

-Q113
10A

ø25mmL3

L1

-Q114
10AL2

Garðhús

Kæliskápur

5x2,5mm² NYY

2x16/0.03A
-Fi200
Lekaliðavar

5x2,5mm² Cu NYYø16mm Tengill fyrir hleðslu rafbíla

3x2,5mm² NYYø25mm-K115.2 Garðlýsing

Bjölluhnappur  

Tengill í +TF1

3x1,5mm² Cuø16mm

3x1,5mm² Cuø16mm

3x1,5mm² Cuø16mm

Anddyri og geymsla3x1,5mm² Cuø16mm

3
Töfluútlit -  M 1:10

smáspennu-
búnaður

-Q101-112

55
0

80
0

+TF 1

-Q0 -Fi100

+T1

Tvöfaldur

kWh

-K115.1-3

Sólúr
snúrutengill-Q113-115 -Fi200

Áritun hönnuðar:

KT.

LÝSING:DAGS:BREYTT: TEIKNAÐ, STAÐF.

MKV.

TEIKNAÐ: YFIRFARIÐ:HANNAÐ:

SAMÞYKKT:DAGSETNING:

raftakn@raftakn.is -www.raftakn.is
Sími: 464-6400  Fax:  464-6411
IS-600 Akureyri
Glerárgötu 34

TEIKNINGANÚMER:VERKNÚMER:

BREYTING:

C Raftákn

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA
EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA
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Áritun hönnunarstjóra:

KT.NAFN:

Tréverk ehf
.
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620 Dalvík

+T1

Einlínumynd og töfluútlit
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Jóhannes Axelsson

Blaðstærð: A2

170561-7249Fanney Hauksdóttir
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