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SAMANLOGD LENGD GOLFGEISLARORA ER 1691 m.
TENGINGU A & B SAMANLOGD LENGD IDRATTARRORA ER 241 m.
A AP GERA UR HLID RORS HITAMZLIR KOMI A BAKRAS HVERRAR SLAUFU.
STJORNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU
STYRIST AF HITANEMA [ HERBERGI.
HITANEMI STADSETJIST A INNVEGG
SKV. FYRIRMALUM FRAMLEIDANDA
KERFISMYND HITA— OG NEYSLUVATNSKERFIS (1.5m - 1.8m FRA GOLFT).
A INNTAK VATNSVEITU ,
B INNTAK HITAVEITU KERFISLYSING:
C AFRENNSLI HITAVEITU
> RENNSLISSTEFNA i Varmaprt
1. RENNILOKI EPA KULULOKI HITAKERFI ER UPPBLONDUNARKERFI MED DAELU. -
2. Slﬁ < Nr. Herbergi Hitapoef | Rennsli dt5°C | brysitall i slongu
3. VATNSMALIR ‘ ‘ ' W s Bar
4 EINSTREYMISLOKI FRAMRASARHITI A HITAKERFI STYRIST AF —
5. ORYGGISLOKI 6 Bar HITASTYRDUM LOKA. 1-3 Bllsku}- 4.000 0,064 0,46
6. PRYSTIMELIR : cajerni oo 0.015
, , S 550 0,0
7. HITAMZLIR HITAMELAR ERU A FRAM- OG BAKRAS S Pyottahis 160 0022
8.  TAEMING / HITAKERFIS. 7 Svefnherbergi | 690 0,033
9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C) 8 Svefitherbergi | 700 0,033
10.  MOTPRYSTIJAFNARI (T d Danfoss AVDAJN) = . i , . ) 9 Fataherbergi 680 0,032
(STILLIST A HESTU MOGULEGU STILLINGU) FRAMRASARLOKAR A DEILIRORI GOLFGEISLA 10 Hjonaherbergi | 1.110 0,053
11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C) STYRAST AF LOFTHITANEMUM [ HERBERGJUM. 1 Badherbergi | 790 0,038
12, MISMUNAPRYSTIJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20) g zx'efnherbergl ggg 88;2
(STILLTUR A LEGSTU MOGULEGU STILLINGU) , o , : angur o oag
13. TENGIKISTA UR STALI/ KOPAR. STOFN KISTU ER @25 STAL, 2 OFNAR ERU I BILSKUR. HANDKLADA OFNAR ERUI i T P 0,020
14. ) ) BADHERBERGIUM. ALLIK U'I‘NAK ERU MED 16 Stofa 1.190 0,057 041
15. HOGGDEYFAR A TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S RA UR - UK 10 LOFTHITASTYRDUM RETURLOKA. 17 Stofa 570 0,027
16.  ALAGSSTYRD D/ELA 0,6 1/sek 18 Bordstofa 870 0,041
17.  MOTORLOKI, TENGDUR VID LOFTHITANEMA [ HVERJU RYMI o . 19 Bordst /cldh. 470 0,022
18.  TENGIKISTA UR STALI/ KOPAR. STOFN KISTU ER 020 STAL. KALT OGHEITT NEYSLUVATN ER NOTAD BEINT FRA 2 Eldnis 6% 0,31
19. LOFTHITANEMI STADSETTUR [ HERBERGI VEITUM. ! Anddyi P 0.0
23 Badherbergi 0 Handklzxdaofn
Samtals: 15.950 0,760
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