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i T Hitalagnir eru r alpexrérum med pressudum tengjum, ror eru einangrud med

steinullarhélkum.

Gert er rad fyrir ad lagnir komi i lagnastokka ur timbri, stzerd fari eftir adstaedum.
Pipukerfi skal prystireyna eins og lyst er i verklysingu.

Allt efni og vinna skal vera samkv. byggingarreglugerd.

Oll mal eru i mm nema annad sé tekid fram.

Sja einnig almennar skyringar & skyringablédum.
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