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Skvringar fyrir vatns- og gélthitalagnir.

Ror og tengictni skal hafa hlotid vidurkenningu réttra adila.

Fara skal eftir fyrirmalum framlcidanda um nidurlogn, tengingar og medferd.
Allar plastlagnir skulu vera med surelniskapu og pau dregin i plastbarka,
undanskildar eru po lagnir sem notadar cru i golfhita. Plastlagnir skulu pola pann
prysting sem krafist er i reglugerdum um heitar og kaldar vatnslagnir. Ror skulu
varin fyrir dagsbirtu (UV-geislum). Ror skulu pola allt ad 90 gradu hita og vera
prystiprofud eins og reglur segja til um. Um neysluvatnslagnir ur plasti skal fara
eftir Rb. blodum (53).001 svo og IST 67.Sama gildir um plastlagnir i hitakerfi
p.e eftir pvi sem vid a. Ef pvi verdur vid komid skulu plastlagnir vera stadsettar
undir jarnagrind i plotu. Golhitalagnir eru @20X2,5 PePEX ror med surefniskapu
lagdar med 200mm millibili ad jathadi og 150mm vid Gtvegg. Ror eru 1ogd i
steypta plotu. Golfhitalagnir skal prystiprofa a sama hatt og ror i ror lagnir nema
vid 9 bar prysting. Allt lagnaefni skal vera vottad tra Rannsoknarstofnun
Byggingaridnadarins.

@ taknar termostat a vegg.

taknar numer og lengd goélfeeisla.

{1+ taknar ad golfgeislalogn sé med cinangrunaradragi

Ath.

Sja almennar skyringar - nr. 1800.
Frarennslislagnir og lofiresing. - nr. 1801-2.
Neysluvatnslagnir. - nr. 1901-2.
Golfhitalagnir - nr. 2001-2.
Snjobraodslulagnir - nr. 2003-4.
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