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Almennar skyringar

Gefin haedarmal eru i mm fra fullfragegnu golfi i midja dos og fra midri dés i midja dos.

Oll takn eru taknraen og ber ad samrama lagnir ad taekjum eftir
adstzedum a stadnum, eftir sérteikningum hoénnuda og efnisvali.

Allar almennar raflagnir skulu vera innfelldar @16mm plastpipur idregnar 3x1,5 mm2 vir.

Pipur i smaspennuldgn skulu vera @20mm plast s.s. simi, loftnet og tolvulagnir o.p.h. (skv. IST 150:2009).
Adaltafla -T1 & -TF1 skal vera sambyggd, innfelld ad hluta til og vidmidunarsteerd breidd 800 x haed 650mm.

Rofar skulu vera i haed 1100mm. Tenglar skulu vera i haed 200mm. Tenglar yfir bekk i eldhusi,

baéherb. skulu vera i haed 1100mm.

Hitastillar (H1) fyrir goifhitakerfi skulu vera i haed 1500mm. Leggja skal leidara fra hitastilli (H1) og ad tengikistu,

bunadur tengist i tengikassa vid tengikistu.

Gert er rad fyrir tengibunadi vegna hledslu rafbila vid hvert bilasteedi, @25mm pipa.

Malstraumur rafbiinadar skal vera 10A og tenglar gerdir fyrir 16A.

Greinar eru ekki syndar i ollum tilvikum aé t6flu, en eru pa merktar
vidkomandi toflu. t.d.: -T1-Q2.2 sem er grein nr. 2.2 i t6flu -T1.

Til snertispennuvarnar skal nota bilanastraumsrofa.

Malmhluta lagna, teekja og rafbiinadar skal spennujafna skv. iST 200:2006 og eftir krofum framleiéanda.

Spennujafna skal innkomandi lagnakerfi s.s. pipukerfi fyrir kalda- og heitavatnslogn.

Ofantalin atridi gilda nema annars sé getio.
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Baldur Holm

Hannad / Yfirfarid

Baldur Holm

Sampykkt Kennitala
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Honnunarstjor Kennitala

- At LT # 170561-7249

baldurholm@gmail.com |
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