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Aritun honnunarstjora

Skyringar
ADGANGSLUGUR: Koma skal ligum pannig fyrir ad haegt
sé ad komast ad ollum hlutum kerfis, t.d vid styribléd, 90°
beygjur og eftir tveer til priar 90° beygjur. Millibil skal ekki
vera meira en 7-10 m ef ekki er haegt ad komast { gegnum
rist eda ventil. Adgangur um adgagnsligur skal vera
audveldur. Ekki & ad purfa ad nota verkfeeri vid ad opna og
loka lugum. Adgangsliigur skulu pola jafnmikinn eda meiri
hita en stokkakerfid sjalft aour en peer gefa sig og
béttingar & peim skulu vera Ur oliu- og eldpolnu efni.

VARMAEINANGRUN: Einangra a loftreestistokka ef talin er
astaeda til, svo sem i kéldum rymum. betta skal gert til ad
koma i veg fyrir ad raki péttist & 16gn.

SIUR: Gert er rdd fyrir sium 1 loftventlum EU-3.
LOKUR: péttleikakrofur samkvaemt DS-447, grein3.11

Stillilokiur : Flokkur 2.
Eldvarnar- og reyklokur : Flokkur 3.

STOKKAR: Stokkar skulu gerdir Gr sinkhUéudum
stalplotum. beir skulu hafa styrk- og péttleika
samkvaemt DS-1122.2

petta taknar Utsogsrist.

betta taknar innblasturdreifar og attirnar
sem hann blaes 1.

SL.1 = taknar stilliloka nr.1

IB-315 Innblasturdreifari nGmer 315.
74 /s Loftmagn er 74 I/s.
$200-200  prystibox @200 - dreifari $200.

US-326  (jtsogsrist niimer 326.
37 1/s Loftmagn er 37 I/s.
$160-x Ristarsteerdin er 160 - ekki prystibox.

Eftirhitari stadsettur ( stokk.

Flex: taknar gormabarki (sveigjaniegur).

®200 : Hringlagastokkur med pvermalid 200mm.
=400x300: Ferkanntadur stokkur B=400mm og H=300mm.
ST.1: Stofnnr. 1

HG.1 : Hljdagildra nr. 1

EH.1 : Eftirhitari nr.1
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